ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "SVETI RCK'
VIROVITIEKO PODRAVSKE ZUPANIJE
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Ljudevita Gaja 21, 33 000 Virovitica
Tel:+385 33 781 414, Fax:+385 33 781 413, web: www.zzjzvpz.hr

Siuzba za zdravstvenu ekologiju akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u
podrugju opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1246, ‘ -

Akreditirane metode ispitivanja oznacene su (%) e
Sluzbeni laboratorij za vodu za ljudsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA® UP/1-541-02/18-03/C5; URBROJ:534-07-2-1-3/2-18-8,
Zagreb, 13. srpnja 2018, godine

Virovitica, 24.05.2023

1ZVJESCE O ISPITIVANJU

AnalitiCki broj: 317-1-23
Uzorak: Voda za ljudsku potrodnju - cbradena voda
Naziv i adresa narucitelja: Viroviti¢ko podravska zupanija

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Ljudevita Patacica 1
33000 Virovitica

Vodoopskrbnim sustavom upravija: Virkom d.o.o., Kralja Petra Kregimira IV 30; Virovitica

Adresa uzimanja uzoraka: Hep Virovitica

A.Mihanovica 42

Virovitica
Mjesto uzimania uzorka: Praconik-kuhinja
Uzorkovao-la: ZZJZ Sv Rok *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISC 19458:2008
Datum uzimanja uzorka: 04.04.2023 Vrijeme uzimanja uzorka: 08:00
Datum dostave uzorka: 04.04.2023 Vrijeme dostave uzorka: 10:30
ispitivanje zapogeto: 04.04.2023 Ispitivanje zavréeno: (7.04.2023
lzvjesce zavrieno: 18.05.2023
Vrsta analize: Parametri skupine B

KONACNA OCJENA: Uzorak je SUKLADAN.
Uzorak vode za ljudsku potrosnju poslan je na ispitivanje ostaiog dijela monitoringa
parametara skupine "B" u Hrvatski zavod za javno zdravstvo gdje je izdan ispitni izvjestaj broj:
230084
Oznaka uzorka: 1249/23
Ispitni izvjestaj je prilog ovog lzvjesca o ispitivanju.

dPavstvenu ekologiju
g.med.biochiem,

Vodiitelj Siuzbe z

Razultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja laboratorja niti konistiti u reklamne svrhe
Pii davanju izjava o sukladnosti koristi se binarno jednostavno prihvacanje kao pravilo odlugivanja.

Informacije © mjernoj nesigurnosti ispitnih metoda dostupne su na zahtjev u laboratoriju.

Faksimil je autentican s originalnim potpisom ovladtene osobe

Laboratori se odrice odgovornost kada su informacije o uzorku dobivene od naru¢itelja takve da mogu utiecati na velianost rezultata
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Analiticki broj: 317-1-23

Odjei za kemiju hrane i vode

Terenski podaci

-~

Pokazatel, Wjerna jedinica Metoda Rezultat  MOK! Udovoljava !
Temperatura o I SM 25508 108 25 DA
Slobodni rezidualni klor mg Clz /i SM 4500-CL G 0.12 05 DA
Laboratorij za kemiju hrane i vode za ljudsku potrosnju

Pokazatel  Mjerna jediniea Metoda ' Rezultat MDK? Udovoljava
Mutnoca NTU “*HRN EN IS0 7027-1:2016 019 4 DA
Roja: mag/L PiCo skale SM2120C 3 20 DA
Miris - SM 2150 B Bez mirisa Bez mirisa DA
Okus - SM 2160 B Bez okusa Bez okusa DA
Koncentracija vodikovih iona pH jedinica *HRN 1SO 10523:2012 7.4 prit=20.5°C 6.5-9.5 DA
Vodljivost uS/cm /20°C *HRN EN 27888:2008 558 2500 DA
Utro$ak KMnO4 mg Oz /I *HRN EN I1SO 8467:2001 0.73 5.0 DA
Amonii rag NHa /I HRN ISO 7150-1:1898 0.07 0.50 DA
Nitrati mg NOs /] SM 4500-NO3-B 0.89 50 DA
Nitriti mg NO: /I SOPM 2-21/E <0.01 0.50 DA
Kloridi mg Clii SM 4500-CLE 14.50 250.0 DA
Zeljezo ug Fell HRN SO 6332:2001 55 200.0 DA
Mangan pg M/l HACH 8149 Pan 11 50.0 DA
Bakar mg Cu/l M 2-46/E <0.01 2.0 DA
Sulfati mg SO/l SOPM 2-27/E 325 250.0 DA
Fosfati "ug P/ HRN EN ISO 6878:2008 42 300 DA
Kalcij mg Ca/l SM 3500-Ca B 81.6 - -
Magnezij mg Mg/l Shi2340B 19.8 - -
Ukupna tvrdoca mg CaCOq/l SM 2340 C 282 - -
Fenoli ug/l SM 5530 D <1 - -
Ukupne suspenzije mag/! HRN ISO 11923:1998 <0.1 10 DA
Hidregenkarbonat mg HCGCs/L SM 2320B 342 - -
Aluminij ug Al/L HRN ISO 10566:1998 19 200 DA
Silikati mg Si0=2/ L SORM 2-32/E 10.3 50 DA
Vodikov sulfid mg H2S /L. SM 4500-S2- B <0.008 0.05 DA
Detergenti, anionski ug LAS /L HRN EN 903:2002 <1 200.0 DA
Ukupni cijanidi ugil- HRN IS0 6703-1:1988 <1 50 DA

'Maksimalno dozvoljene kancentracie prema zakenskim propisima

Zakljutak: Pretrazeni uzorak vode za ljudsku potro$nju na temelju ispitivanih fizikalno-kemijskih pokazatelja sukladan je Prilogu
| (Tablice 3 i 4) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku poirognju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N.
125/2017, NN 39/2020).
Voditelj Odjela za kemiju hrane i vode
Edita.Cerni dipl.ing.
. 3
Crine,
Odje! za mikrobiologiju hrane i vode
Laboratorij za mikrobiologiju vode za ljudsku potrosnju
Pokazatel, ~ Mijema jedinica Metoda Rezultst MDK! Udovoljava
Pseudomonas aeruginosa cfu/100 mL *HRN EN 1SO 16 266:2008 0 0 cfu/100 mL DA
Ukupni koliformi cfu/100 mi *HRN EN 1SO 9308-1:2014 0 0 cfu/100 ml DA
Escherichia coli ¢fu/100 ml *HRN EN I1SO 9308-1:2014 0 0 cfu/100 ml DA
Enterokoki cfu/100 ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0 cfu/100 ml DA
Broj kolonija na 36°C cfu/1 mi *HRN EN 1SO 6222:2000 22 100 cfu/1 ml DA
Broj kolenija na 22°C cfu/1 ml *HRN EN IS0 6222:2000 18 100 cfu/1 ml DA
Clostridium perfringens 44°C cfu/100 ml *HRN EN 1SO 14189:2016 0 0 cfu/100 mL DA

(ukljuéujuci spore)

"Maksimalno dozvoljene koncentracijé nrema zakonskim propisima

Rezultatl se odnose iskljudivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja laboratorija niti koristiti u reklamne svrhe.
Pri davanju izjava o sukladnosti koristi s binarno jednostavno prinva¢anje kao pravilo odlugivanja.
informaciie o mjernoj nesigurnosti ispitnih metoda dostupne su na zahtjev u laboratoriju.

Faksimil je autentiéan s eriginalnim potpisom ovlatene osobe.

Laboratorij se odrice odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od narucitelja takve da mogu ut)
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Analiti¢ki broj: 317-1-23

Zaklju&ak: Pretrazeni uzorak vode za ljudsku potrodnju na temelju ispitivanih mikrobioloskih pokazatelja sukiadan je Prilogu |
(Tablice 1.i 4) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, menitoringu i pianovima sigurnosti vode za
. ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN
125/2017, NN 39/2020).

o
Voditel] Odjela z \}nikrebio!ogiju hrane i vode
Mirjana Speffar; mag.med.biochem.

Kraj izvjeséa o ispitivanju

Rezuitati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak 1 ne smiju se umnezavat bez odobrenja laboratorija niti konistih u rekiamne svrhie

Pri davanju Izjava o sukladnost koristi se binarno jednostavno prihvacanje kao pravilo odlu€ivanja

informacije 0 mjernc) nesigurnostl ispitnih meteda dostupne su na zahtjev u laboratonju

Faksimil je autentiéan s onginalnim potpisom ovlastene osobe

Laboratori] se odriée odgovernesti kada su informacije o uzorku dobivene od naruéitelja takva da mogu utjecati na valjanost rezultata
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Republika Hrvatska ;
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Sluzba za zdravstvenu ekologiju-

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu T
Rockefellerova 7, 10 0060 Zagreb :
Tel: (01) 46 83 009 | E-mail: vode@hzjz.hr
ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 16.05.2023.
E
230084 [ Oznaka uzorka: | 1249/23

Broj ispitnog izvjeéfaj_é:

Naziv uzorka

voda za ljudsku potrosnju, an.br, 317-1-23, HEP Virovitica, Virovitica, praonik, kuhinjz B

SR TR S B |

Vrsta uzorka: Voda iz razvednog sustava (spremnici i mreza)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETEROK Viroviticko-podravske Zupanije, Djelatnost za

Narucitelj: zdravstvenu ekologiju, Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
Tip zahtjeva: Zapisnik

Viasnik: \;I_RK(_DNId_ o_ _o__K_-P—}gs;—mra IV 30, 133000 Vlrowtlca
Uzorkovaol/ia: Narugitel] Lokacua.

HEP Virovitica, Vnrovmca praonsk kuhmja |

G

04.04.2023. (09:00)

05 04.2023. (11:00)

Datumi/vrijeme uzorkovanja:

Vrsta ispitivanja:

05 04 2023

Pocetak ispitivanja: Kraj |Sp|t1van ia:

| prema zahtjevu, parametri skupine B u monitoringu vode za ljudsku

potrodnju (revizijski)

15 05.2023

KONAGNA OCJENA:

SUKLADNO

»

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevié Bosnjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK Viroviticko-podravske Zupanije, Cjelatnost za zdravstvenu ekologiju

Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica

Napomene:
1) Zabranjuje se 1sticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovc,rom

2) Ispitni izvjesta) rezultat je elektronicke obrade podataka te je puncvazedi bez Ziga 1 potpisa

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odecbrenja Zavoda
4) Akreditirane metode nose oznaku ¥, a fleksibilno akreditirane F*

5) Prileg se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije cbuhvaceni podrucjem akreditacije

6) Mjerna nesigurnost je 1zrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa cbuhvatnim faktorom poknvanja k=2 §io predstavlja 95% raziny pouzdanosti,

7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvada i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode:

8) HZJZ se odniée odgovornosti kada su informacije o uzerku dobivene od kupcea takve da mogu utjecat na valjanest rezultata

0O-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0
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Broj ispitnoy izviestaia: 230084 -

Oznaka uzorka: 124823

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu 3
Potetak ispitivanja: 05.04.2023. " Kajispitvania: | 15.05.2023,
L Naziv uzorka voda za ljudsku potrosnju, an.br. 317-1-23, HEP Virovitica, Virovitica, praonik, kuhinja
eSS ._ o ; . ; T 4 . ’ = M-emé TS
Naziv parametra Metcda jerna jedinica 1 Rezultat A {:isi a *MDK ispravnosti
% RN EN 150 1030442022, HRN EN 150 ;
Klarati 4] . 15061 2001 ; ug/L <10 - 400 DA
T HRN EN IS0 10304-4 2022, HRN EN 180 FE
Bromat B " 15061 2001 ug/L BrO, <2 - 10 DA
Fluoridi =] © HRNENISO 10304-1:2009 mglL F 0.2 0,02 1,5 DA
( Natrij (Na) i HRN EN IS0 14911:2001 malL Na* 79 0,6 200 DA
‘ Kalij (K) = HRN EN IS0 14911:2001 mag/L K* 1,0 0,2 12 DA
TOG (totalni organski uglik) i HRN EN 14842002 ma/L C 13 0,2 = DA
R i Viastita metoda, cznaka: P-VODE-28, T
Detergenti - neionski i izdanje. 1/3, Merck 1.01787 0001 (kivetni pa/L <60 - 200,0 DA
test)
S N e A e L ORI = i L s O B e ) O e e
Viastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
THM - ukupni = | GC-MS/MS), lzdanje 2/0, Modificirana HRN Mg/l 49 0,9 100 DA
EN iSO 10301:2002
Viastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Kloroform % | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN ugfL 23 04 - DA
EN IS0 10301:2002
Vlastita metodd, P-VODE-51 (metoda B, HS- ‘
‘Bromoform B | GC-MS/IMS). lzdanje 2/C Modificirana HRN g/l <05 - - DA
_ 3 EN SO 10301:2002 [ ,
) Viastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Bromdiklormetan # | GC-MS/MS), lzdanje. 2/0, Modificirana HRN ug/L 1.6 0.2 - DA
EN iSO 10301:2002 I pxl
\Jlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Dibremklormatan | GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN ug/L 1.0 0,1 DA I
o EN 150 10301:2002 |
| | Viastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
! Suma tetrakloreten i trikioreten | GC-MSIMS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN HaiL <05 - 10 DA
s ¥eod Sl oenl ¢ 7l il EN 5570__13301;2002 .
‘ Viastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
| Tetrakloreten & (GC-MS/MS), lzdanje: 3/0, Modificirana HRN ugiL <05 - 10 DA
EN 180 10301:2002 |
‘ Viastita metoda, P-VODE-51 (metoda 3, HS-
Trikioreten M | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Madificirana HRN g/l <05 - 10 DA
EN ISO 103012002
| Viastita meioda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
1 2-dikloretan B | GC-MS/MS), izdanje. 2/0, Madlficirana HRN pg/L <05 - 3 DA
e, ot EN [SO 10301:2002
. Lo o Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Policiklizki aromatskl ugijikovodicl | w | zdanje: 1/3. modificirana HRN EN 1SO HaiL < 0,005 s 010 DA
%_ 17993: 2008
| : V]astita metoda, Oznaka: P-VODE-34, 5
i henzo(a)oien &® izdanje: 1/3. medificirana HRN EN iSO ug/L < 0,003 - 0,010 DA
! 17993 2008
Vlastita meteda, Oznaka: P-VODE-34, |
benzo(b)fluoranien E lzdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO ug/l < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008
Viaslita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(k)fluoranten ] \zdanje: 1/3, modificirana HRN ENISO Hg/L < 0,005 - 0,10 DA
Y aptroR s J 17393; 2008
‘ | Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
i henzo(ghi)perilene bl \zdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO Hg/L < 0,005 - 0,10 DA
L 1?9937:72008
‘ Viastita metoda, Oznaka P-VODE-34,
fiuoranthene B |zdanje. 1/3, medificirana HRN EN SO pg/L < 0,005 - - DA
17983 2098 i
Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-24, |
indeno(1,2,3-cd)pirene L izdanje: 1/3, medificirana HRN EN ISO pa/l. < 0,005 - 0,10 DA
[ 17993: 2008
} Aroma‘tski ugliikevodici - benzen i ] HRN SO 11423-1:2002 gl - <02 1 DA J
i Akrilamid Viastita metoda, ozna;('%: P-VODE-43, lzdanje Ll <005 Y 010 DA 4‘
R & B
Egiklorhidrin k Vlastita metoda, ozna:%; P-VODE-44, |zdanje il <005 3 s [ Ak \
i . Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-45, 7
! Vinil klond | lzdanie 110 ugil <015 0,50 DA J
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Broj ispitnog izvjestaja: 230084

_ Oznaka uzorka: 1248/23 _

| 1 Mo Sejetia
Naziv parametra Metoda | Mjerna jeditiica | Rezuitat | njeslg *MDK ispravnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

lzmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimaino depustenim koncentracijama utvrdenim u |
Prilogu I (Tablica 3. i Tablica 4.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize. monitoringu i planovima sigurnosti vode za |
judsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 38/2020), '

Mjerna nesigumost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljém ocitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023- |
03/19-01/505; URBRQJ: 534-07-2/1-20-2). : g :

*MOK - maksimal;no dozvoljena koncentracija

: Voditelj Odsjeka
- Filip Tomljenovié univ.mag.ing.techn.aliment.

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 3/7



Oznaka uzorka: 1249/23

‘ %

Broj ispitnog izvjeStaja: 230084

Odsjek za metale i mefaloide :
Potetak ispitivania: 06.042023. Kraj ispitivanja: 10.04 2023,
Naziv uzorka voda za judsku potrodnju, an.br. 317-1-23, HEP Virovitica, Virovitica, praonik, kuhinja
o R " .‘ . ey . Mjerna S . O(::jena i
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat hesig. MDK ispravnosti
Berilij (Be) Fe HRIN EN ISO 17294-2:2016 gL b and - = T bA
Bor (B) =] HRN EN 130 17284-2:2016 mgiL. 0,010 0,001 1 DA
T Vanadi(v) e HRN EN IS0 17294-2:2016 pgiL 0,064 0,003 5 | oA
T kem (cn Fe HRN EN IS0 17204-2:2016 uall 0,277 0,025 50 DA
e Kobeﬁt_(r;;)-—___ﬁ__ fpmd_ HRN ;Tég‘i?zed-z'za}a _”—ugﬂ. <015 < - o
= lea\(Tn' ihET F; o H;ENEEI-{SE:; 1;2_‘312720-167 Tk “—_-;.;g’IL# T e 0,023 Taw | Dk -'|
Cink (Zn) . x FE | RN EN 150 17294;_251_6 2 ugI —ﬁ"migzzg_._ fg? 5000 DA T
Arsen (As} B HRN EN IS0 17294-2:2018 H gL 0,488 0,027 10 DA
i Selen (Se) 4 = HRN EN ISO 17294-2:2016 ugiL 0,010 0,001 10 DA
T swebro (Ag) [pm HRN E_N_ISfO‘:?_EEI;E:EMS uglL <0,03 - 10 DA
e = THRN EN IS0 1729422016 e STy 4 TEENETEN
T e ;I e e i s S T T o g T IR [
T e e e v RO AR R 14 70 | DA
Ziva (Hg) Fn TIRNEN 180 1720422016 i \ 5 e <003 y 1 s
Olovo (Pb) Fa I HRN EN IS0 17294-2:2016 pgiL % 1,55 016 e % DA
ok ey “1ZJAVA O SUKLADNOSTI: ' gEEen RS :
Masena koncentracija analita u uzorku vode u skiadu je sa maksimalnc dopuétenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | (Tablica 3.1
Tablica 4.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i plancvima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te
nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).
Mjerna nesigurncst ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505;, URBROJ: 534-07-2/1-20-2). »
L i

“MDK - maksimalno dozvoljena korcentracija

Voditelj Odsjeka
dr. sc. Anica Benuti¢, dipl. ing
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Broj ispitnog izvjeStaja: 230084

Oznaka uzorka:

1249/23

[

o

Pocetak ispitivanja:

Odsjek za pesticide

© 07.04.2023

Kraj ispitivanja:

Naziv uzorka

18.042023.

Naziv patametra

Mjerna jediriica

Rezultat

Wijerna

hesig. | - WRK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Izodnn

Vlastita metoda, Cznaka: P-PEST-10,
lzdanje. 1/3, 6.1.2020 , modificirane EPA
5253, EPA 536

© Viastita metoda, Oznaka P-PEST-10,

lzdanje 1/3, 6 1.2020., maodificirane EPA
5253, EPA 536

gL

<008 -

05

ugiL

<0,03 s

0.1

DA

DA

Aldrin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6 1 2020, modificirane EPA
5253, EPA 536

g/l

< 0,03 ! -

0,03

DA

Dieldrin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020 , modificirane EPA
525.3, EPA 538

g/l

<0,03 -

DA

Heptaklor

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
5253, EPA 536

gL

< 0,03 - i

DA

Heptaklorepoksid-cis

Vlastita metoda,iorzrhiaka P-PEST-10,
lzdanje 1/3, 6.1 2020., modificirane EPA
5253, EPA 536

HaiL

Heptaklorepoksid-trans

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020 , maodificirane EPA
525.3, EPA 536

pgill

<003 i

el ik el

< 0,03 -

DA

DA

Dimetoat

Klerfenvinfos

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
v 5253 EPA538

HgiL

0,1

DA

Vlastita metoda, Oznaka. P-PEST-10,
lzdanje 1/3 6 12020 modificirane EPA
5253 EPA 536

Hg/t

Klorpirifos

Vlastita mgtoda Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6 1.2020., modificirane EPA
525 3, EPA 536

0.1

0.1

Klorpirifos-metil

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 538

< 0,03 -

0,1

DA

DA

7o S S

DA

Malation

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje 1/3, 6 1. 2020 , medificirane EPA
5253, EPA 536

g/l

< 0,02 -

0.1

DA

Ometoat

Viastita frrletoda Oznaka P-PEgT-m,
lzdanje: 1/3, 6.1 2020, modificirane EPA
5253, EPA 536

HglL

0.1

DA

Pirimifos-metil

Vlastita metoda, Oznaka. P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

0.1

DA

Glifosat

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6 1.2020., medificirane EPA
525.3, EPA 536

Mg/l

0.1

DA

Fosetil

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6 1 2020 , modificirane EPA
5253, EPA 536

Hgil

0.1

DA

Malaockson

Vlastita metoda, Oznaka P-PEST-10,
lzdanje. 173, 6.1.2020., modificirane EPA
5253, EPA 536

MalL

<003 -

0.1

Atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

poll

< 0,01 s

01

DA

DA

Simazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

< 0,04 z

01

DA

Desetil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka' P-PEST-10,
|lzdanje: 1/3, 6.1 2020 , modificirane EPA
525 3 EPA 538

ug/L

< 0,03 -

DA

Deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

Desetil terbutilazin

Vlastita metoda, Oznaka P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/l

< 0,02 -

<Q,03 "

DA

DA

Desetil deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje 1/3, 6 1.2020 , modificirane EPA
525 3, ERPA 536

sl

el

< 0,04

DA
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Broj ispitnog izvjestaja: 230084

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

-

Oznaka uzorka: 1249/23

Rezilltat

Mjerna
nesig.

] Ocjerr‘
ispravnosti

!

*MDK

Desetil Z-hidroks} atrazin

Viastita metod_é,_Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, .1.2¢20., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgfiL

<0,03

01 DA

Hidroksi atrazin

Viastita mefoda, Oznaka. P-PEST-10,
idanje: 113, 6.1,3020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hidroksi simazin

Hidroksi terbutilazin ]

Vlastita metoda, Oznaka P-PEST-10,
lzdanje 1/3,5 12020 modificirane EPA
525 3, EFA 536
Viastiia metada, Oznaka P-PEST-10,
lzdanje: 112,61 2020, modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hafll

ug/l

pgit

—_—

<0,03

<003

< 0,02

DA

Metribuzin Tﬁ

Vlastita metoda, Oznaka: P-FEST-10,
izdanje: /5. 6.1.2020,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

HaiL

< 0,05

0,1

Terbutilazin

Bentazon

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020 , modificirane EPA
5253 EPA 5355"‘ ik

Viastita mefoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje 1/2,6 12020 , madificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

gl

<0,03

<0,03

01

0.1 DA

Bromaci!

Viasita metoda, Oznaka. P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, §.1.2C20,, maodlificirane EPA
525.3, EPA 536

palL

Desmetil isoproturen

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525 3, EPA 536

pgiL

<0,01

0,1 DA

< 0,02

0.1 DA

1 Dikamba

Dimetenamid-p

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje 1/3, 612020, modificirane EPA
525 3, EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka P-PEST-10,
lzdanje 1/3,612020 modificirane EPA

525.3, EPA 536

gL

pg/iL

Diuron 0

\ 24D o

L|._

\Es;fﬂa meiod_a—,—o‘;nak;PPEST-‘iU. ;
lzdanje: 1/3, 8.1 2020 , modificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL.

< 0,05

< 0,01

0.1

01

l < 0,02

01

—Tv'lastwia meto&g:_dina_l-ﬁ?P—PEST-‘io,
lzdanje: 1/3, 8.1.2020., modificirang EPA
5253, EPA 536

pg/l

—-

< 0,02

2 5-diklorobenzamid

lzoproturon

Vlasiita metoda, Oznaka P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020 , modificirane EPA
525.3, EPA 536
Vlastita metoda Oznaka. P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1 2020, modificirane EPA

525,3, EPA 536

pg/l

ugiL

Kioratoluron

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/%, 8.1.2020., modificirane EPA
5253, EPA 536

ug/L

01

Linuren

Viastita metoda, Oznaka. P-PEST-10,
izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

MCPA

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6 1.2020, modificirane EPA
5253, EPA 536

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka: PfPES'I'_-?tr).i
lzdanje: 1/3, 8.1.2020., modificirane EPA

5253, EPA 536

pg/l

pail

0.1

0.1 DA

0.1 DA

r

Pendimetalin

\lastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., medificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

DA

Prosulfokarb ‘

Via‘stita metoda, Oznaka P-PEST-10,
tzdanje: 1/3, 6.1.2020,, modificirane EPA
5253 EPA 536

Azoksistrobin

“Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10.
lzdanje: 1/3, 6.1.2620,, modificirane EPA
525 3, EPA 53{5

Ha/ll

po/L

|
|
|

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

0.1 DA

0.1 DA

<0,02

0.1 CA

1 Mankozeb w

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/2, 6.1.2020., modificirane EPA
£25.3, EPA 536

Mo/l

<0,03

01

-

| ) Propineb w

i

Viastita metods, Oznaka: P-PEST-10.
lzdanje: 1/3, 8.1.2620., modificirane EPA

525.3,5?.9\ 536 |

pg/ll

0O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0

< 0,04

01 DA J

Stranica: 6/7



_~Broj ispitnog izvjestaja: 230084

Oznaka uzorka: 1249/23

- o ) g Wietra 2 Ocjena
" Naziv parametra Metoda | Mjerna jedinica Rezultat njessi g *MDK ispravnosti
i Vlastita metoda, Qznaka: P-PEST-10, g
Tebukonazel | lzdanje. 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA HgiL <0,02 - 0.1 DA
525.3, EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka' P-PEST-10,
Tiofanat-metil " lzdanje: 1/3, 6 1 2020 , modificirane EPA ug/L <G,02 - 0.1 DA
pol, B 525.3. EPA 536 o s
Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor lzdanje' 1/3, 8,1.2020., modificirane EPA ugil < 0,01 0.1 DA
R 5253, EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetokior ESA Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA ug/L < 0,05 - 0.1 DA
525.3, EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor OXA lzdanje: 1/3, 6 1 2020, modificirane EPA HgiL < 0,01 - 0.1 CA
525 3, EPA 536
Vlastita metoda. Oznaka P-PEST-10, T
S-metolaklor | lzdanje' 1/3, 6 1 2020 , modificirane EPA g/l <0,01 0.1 | DA
. Y] 525 3, EPA 536 {;
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor ESA Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA ugiL <0,05 - 0,1 DA
5253, EPA 536
Vlastita metoda, Gznaka: P-PEST-10,
Metolaklor OXA Izdanje: 1/3, 6.1,2020., modificirane EPA g/l 002 0,01 0,1 DA
525.3, EPA 536
: 1ZJAVA O SUKLADNOSTI:
Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode u skladu J& s maksimalno dopustenim koencentracijama utvrdenim u Pritogu |
(Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu | planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te
nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/2020).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeliem ogitovanja nadleZnog ministarstva(KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

"MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0

Analiticar:

Maja Reti¢ mag.nutr.

Stranica: 7/7



