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GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA  
izrađen po “EPF PROJEKT” d.o.o., Antuna Mihanovića 3, 33 00 Virovitica  
OIB: 44204519611 TD: 34/21 

 
 
 
 
 
 
POPIS PROJEKTANATA:   
 
 
PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG 
PROJEKTA VODOVODA: “EPF PROJEKT” d.o.o., Antuna Mihanovića 3, 33000 

Virovitica  
 KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.  
 broj upisa: G 3769 
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• Izvod iz sudskog registra 

 

• Rješenje o o imenovanju projektanata  
 

• Rješenje o upisu projektanata u imenik ovlaštenih inženjera 
 

• Izjava projektanta  
 

• Kopije katastarskog plana 
 

• Izvadak iz zemljišne knjige 
 

• Prijepis posjedovnog lista 
 

• Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja 
 

• Posebni uvjeti 
 

• Pregledna karta 
 
• Nosač podataka 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19)  izdaje se 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
kojim se Kristijan Fujs dipl.ing.građ. određuje za projektanta na izradi glavnog projekta 
vodovoda  za : 
 
INVESTITOR:     VIRKOM d.o.o. 

OIB: 55802054231 
Kralja Petra Krešimira IV 30 
33000 Virovitica 

 
GRAĐEVINA:   SPOJNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD 

SV. ĐURAĐ – VIROVITIČKI RIBNJACI  
 
LOKACIJA:    VIROVITICA 
     k.č. 7922/10, 7922/4, 7922/1, 7915/2, 8003, 
     7916, 7904/1, 7904/2 k.o. Virovitica 
 
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: T.D.:  34/21 
 

Projektant je odgovoran da projekt koji izrađuje zadovoljavaju propisane uvjete, a naročito da 
projektirana  građevina ispunjava  bitne zahtjeve i druge uvjete za građevinu, te da je 
projektirana u skladu s lokacijskim uvjetima određenim prema posebnom Zakonu. 

 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
Imenovani Projektant upisan je u Komoru ovlaštenih inženjera, te je ispunio uvjete 

predviđene Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  , te je odlučeno kao u 
izreci ovog Rješenja. 
 
Virovitica, 10.11.2021.           
 

 Direktor : 
          

        KRISTIJAN FUJS dipl.ing.građ. 
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PROJEKTANT:   KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ. 
    Ovlašteni inženjer građevine 

    Klasa rješenja: UP/I-360-01/06-01/3769 
    Urbroj:   314-02-06-1  
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  čl.108.stavak 2.  izdaje se 

 

IZJAVA 
 
kojom potvrđujem da je glavni projekt – građevinski projekt spojnog vodoopskrbnog 
cjevovoda Sv. Đurađ – Virovitički ribnjaci izrađen u skladu sa s UPU-om „JEZERA“ (Službeni 
glasnik 8/17), PPUG-om Virovitica (Službeni vjesnik Grada Virovitice broj 14/05., 12/14., 
1/15. i 3/20.),  te s odredbama slijedećih zakona, pravilnika, propisa i normi:   
 
 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
3. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
4. Zakon o vodama (NN 66/19, 16/20, 84/21) 
5. Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10). 
6. Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). 
7. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 ) 
8. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 

114/18, 47/20, 134/20) 
9. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
10. Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 
11. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 

25/13, 41/14, 114/18) 
12. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06) 
13. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN 

94/08). 
14. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( NN 47/08). 
15. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju 

(NN 125/13, 141/13, 128/15) 
16. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima 

sigurnosti vode za ljudksu potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje 
obavljaju djelatnost javne vodooopskrbe (NN 125/17, 39/20) 

17. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga  
 
Virovitica, 10.11.2021.           

PROJEKTANT:        
KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.
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INVESTITOR:     VIRKOM d.o.o. 

OIB: 55802054231 
Kralja Petra Krešimira IV 30 
33000 Virovitica 

 
GRAĐEVINA:   SPOJNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD 

SV. ĐURAĐ – VIROVITIČKI RIBNJACI  
 
LOKACIJA:    VIROVITICA 
     k.č. 7922/10, 7922/4, 7922/1, 7915/2, 8003, 
     7916, 7904/1, 7904/2 k.o. Virovitica 
 
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: T.D.:  34/21 
 

FAZA / VRSTA PROJEKTA:   GLAVNI PROJEKT  
 

     Nosač podataka 1/1 
 
Sadržaj nosača podataka: 

• Glavni projekt MAPA 1 – građevinski projekt vodoopskrbnog cjeovovoda 

• IM obrazac 

• Geodetska situacija stvarnog stanja terena 

• Geodetska situacija građevne čestice 

• Popis vlasnika 

• Potvrda o zaprimanju 

• Popis koordinata lomnih točaka u GML formatu 

 
 
IZRADIO:    KRISTIJAN FUJS dipl.ing.građ. 
 
DIREKTOR:      KRISTIJAN FUJS dipl.ing.građ. 
 
GLAVNI PROJEKTANT:  KRISTIJAN FUJS dipl.ing.građ. 
 
MJESTO I DATUM:         VIROVITICA,  10.11.2021.god. 
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S  A  D  R  Ž  A  J 
A  /  TEKSTUALNI  DIO 

1) Tehnički opis 
2) Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu 

Hidraulički proračun 
3) Program kontrole i osiguranja kvalitete 
4) Posebni tehnički uvjeti građenja 
5) Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom 
6) Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom 
7) Prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od požara 
8) Prikaz svih primjenjenih mjera zaštite na radu 
9) Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
10) Iskaz procijenjenih troškova građenja 

 

B /  GRAFIČKI  PRIKAZI 
1. Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom 

i visinskom smislu        1:1000 
2. Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom 

i visinskom smislu        1:1000 
3. Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom 

i visinskom smislu        1:1000 
4. Potvrda katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i 

potvrđivanje 
5. Geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te 

smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom 
i visinskom smislu        1:1000 

6. Geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te 
smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom 
i visinskom smislu        1:1000 

7. Geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te 
smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom 
i visinskom smislu, popis vlasnika nekretnine    1:1000 

8. Popis koordinata lomnih točaka građevne čestice izrađen u GML formatu 
9. Situacija – trasa cjevovoda       1:1000 
10. Situacija – trasa cjevovoda       1:1000 
11. Situacija – trasa cjevovoda       1:1000 
12. Situacija – trasa cjevovoda       1:1000 
13. Uzdužni profil        1:2000/100 
14. Karakteristični presjek rova 
15. Detalj ugradnje nadzemnog hidranta     1:25 
16. Detalj ugradnje podzemnog hidranta     1:10 
17. Detalj ovjesa o most        1:50 
18. Shema priključka na postojeći cjevovod 
19. Shema izvođenja odvojka za hidrante 

 
 



EPF PROJEKT d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i 
energetsko certificiranje 
Antuna Mihanovića 3 
33000 Virovitica 

Investitor: VIRKOM D.O.O. 
T.D.  
34/21 Građevina: 

SPOJNI VODOOPSKRBNI 
CJEVOVOD SV. ĐURAĐ – 
VIROVITIČKI RIBNJACI 

Lokacija: VIROVITICA Datum: 
10.11.2021. Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.građ. 

Vrsta projekta: 
GLAVNI PROJEKT 
PROJEKT VODOVODA  Stranica: 57 

 
1. TEHNIČKI OPIS 

 
PROJEKTNI ZADATAK 
 
Na zahtjev investitora pristupa se izradi glavnog projekta izgradnje spojnog vodoopskrbnog 
cjevovoda sv. Đurađ – Virovitički ribnjaci. 

 

LOKACIJA I POSTOJEĆE STANJE 
 
Izgradnja spojnog cjevovoda predviđa se na česticama 
 
k.č. k.o.  površina  opis 
7922/10 Virovitica 446m2   cesta Grad Virovitica 
7922/4 Virovitica 1831m2  cesta Grad Virovitica 
7922/1 Virovitica 740209m2  šuma i pašnjak RH 
7915/2 Virovitica 7646m2  cesta Grad Virovitica 
8003 Virovitica 1460m2  put Grad Virovitica 
7916 Virovitica 14092m2  potok RH (Hrvatske vode) 
7904/1 Virovitica 21146m2  javno dobro Grad  
       Virovitica 
7904/2 Virovitica 139014m2  put RH 

 
Predmetne čestice su u naravi nerazvrstane ceste dijelom asfaltirane, a dijelom 
izvedene kao klasični nesuvremeni zastor koji se sastoji od sloja tucanika – sistem 
makadam. 
 
Na k.č. 7916 k.o. Virovitica na trasi predviđenog cjevovoda izgrađen je pločasti 
propust. 
  

OPIS PROJEKTIRANIH GRAĐEVINA 
 
Ovim projektom se predviđa izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda unutar koridora postojećih 
prometnica koji će se spojiti na postojeći vodoopskrbni cjevovod u naselju Sveti Đurađ, a 
završiti će na spoju ranije projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda na području UPU-a Jezera. 
 
Projektom se predviđa izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda prifila DN150  u dužini od 2.280,00 
m'. 
 
Novoprojektirana  vodoopskrbna mreža će se izvesti od PEHD cijevi i spojnica, klase materijala 
PE 100 SDR 17 za tlak od 10 bara. 
 
Trasa novoprojektiranog cjevovoda za potrebe sanitarne i protupožarne vode vodi se u zelenom 
pojasu između kolnika i cestovnog jarka, te ispod bankine. Dubina polaganja cijevi je od 1,30m. 
Na mjestu prijelaza novoprojektiranog vodoopskrbnog cjevovoda preko ceste isti će se 
postaviti u zaštitnu PEHD cijev DN 200 na minimalnoj dubini od 1,00m ispod nivelete kolnika.  
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Za potrebe protupožarne zaštite predviđa se ugradnja deset (10) podzemnih hidranata ø100 i 
jedan (1) nadzemni hidrant ø100 na međusobnoj udaljnosti od max 300m. 
 
S obzirom na konfiguraciju terena i projektiranu niveletu na trasama cjevovoda profila d110 
predviđa se odzračivanje i odmuljivanje na hidrantima. 
 
Na hidrantu gdje je predviđeno odzračivanje ugraditi će se T fazonski komad koji će biti 
okrenut prema gore, te fazonski komad Q 90 DN100 i E PEHD spojnicu DN 100/d110 i dalje 
nastaviti sa PEHD cijevi do hidranta. 
 
Na hidrantu gdje je predviđeno odmuljivanje ugraditi će se T fazonski komad koji će biti 
okrenut prema dole, te fazonski komad Q 90 DN100 i E PEHD spojnicu DN100/d100 i dalje 
nastaviti sa PEHD cijevi do hidranta. 
 
Prilikom transporta i ugradbe vodovodnih cijevi treba svemu pristupiti po uputstvima 
proizvođaća. Naročito treba paziti prilikom ugradbe na to da cijevi cijelom svojom dužinom 
leže jednoliko na posteljici od pijeska ili sitnog šljunka, a da se zatrpavanje do visine 30cm 
iznad tjemena cijevi vrši istim materijalom kao i za posteljicu. Uz zatrpavanje u slojevima 
potrebno je izvoditi i ručno nabijanje. Ostatak rova se može zatrpati materijalom iz iskopa u 
slojevima od 20-30cm uz ručno nabijanje, a dio ispune, koji je viši od 70 cm iznad tjemena 
cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 
 
Cijevi i drugi sastavni djelovi  cjevovoda moraju biti biti prije montaže pregledani i očišćeni. 
Prilikom zatrpavanja cjevovoda mjesta spajanja ostaju otkrivena i tek nakon uspješne tlačne 
probe se zatrpavaju. 
 
POSTOJEĆE INSTALACIJE 
 
Elektroenergetski objekti 
 
Na lokaciji predmetnog zahvata postoji izgrađen distribucijski elektroenergetski objekti – 
podzemni 10(20) kV vod, nadzemni 10(20) kV vod te niskonaponska nadzemna mreža na AB 
stupovima. 
 
Projektirani cjevovod na dionici „Ribjaci 1“ -  „Šareni mostovi“  smješten je na suprotnoj strani 
ceste od elektroenergetskog kabela i nije moguće križanje istih. 
 
Na dionici od „Šareni mostovi“ – „Mlinska ulica (Sveti Đurađ)“ projektirani cjevovod prolazi 
naizmjenično prolazi s jedne i druge strane ceste ali na dovoljnoj udaljenosti od 
elektroenergetskih objekata. 
 
Moguće križanje projektiranog cjevovoda i NN kučnog priključka je na lokaciji ispred k.č. 
7899/10 k.o. Virovitica (zadnja kuća u Mlinskoj ulici). 
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Prije početka radova određujem obvezu izvođaču radova da prije početka bilo kakovih 
zemljanih radova stupi u kontakt s poduzećem HEP ODS Virovitica, te u suradnji s njima 
izvrši poprečne prekope i označi trase postojećih podzemnih opskrbnih kabela.  
 
Na mjestu križanja ele. kabela i vodoopskrbnog cjevovoda isti može biti položen iznad ili 
ispod kabela, ovisno o njegovom položaju. Okomiti svijetli razmak između kabela i cjevovoda 
mora iznositi najmanje 0,50m, a kod križanja kabela i priključnog cjevovoda najmanji svijetli 
razmak treba niznositi 0,30m. ukoliko je u oba slučaja križanja manji razmak potrebno je 
ener. kabel zaštititi od n+mehaničkog oštećenja postavljajući ga u zaštitnu cijev tako da je 
cijev dulja za 1m sa svake strane mjesta križanja. 
 
Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta izdanih od 
distributera (prilog projektu). 
 
Plin 
 
Prema uvjetima distributera plinska mreža završava kod zadnje kuće u Mlinskoj ulici u 
naselju Sveti Đurađ i neće biti križanja plinske mreže sa projektiranim vodoopskrbnim 
cjevovodom. 
 
Vodoopskrbna mreža 
 
Prema uvjetima distributera postojeća vodoopskrbna mreža završava kod zadnje kuće u 
Mlinskoj ulici u naselju Sveti Đurađ i na nju se priključuje projektirani vodoopskrbni cjevovod. 
 
 
HRVATSKE ŠUME 
 
O početku radova investitor / izvođač je dužan obavijestiti nadležnu Šumariju Virovitica 
najmanje 8 dana prije početka radova. 
 
Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje okolnih stabala, 
odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u 
šumu.  
 
HRVATSKE VODE 
  
Projektirani vodoopskrbni cjevovod će se vješati na AB kolnu ploču mosta i biti će u nivou 
nivelete konika te stoga neće smanjiti površinu svijetlog otvora mosta i tako ugroziti protočnost 
kanala. 
 
Tijekom izgradnje izvođač radova je dužan poštivati vodopravne uvjete izdane od Hrvatskih 
voda (prilog projektu). 
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UVJET ZAŠTITE PRIRODE 
 
U skladu sa Uvjetima zaštite prirode provedena je prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za 
ekološku mrežu i ishođeno je Rješenje u kojem se navodi da se može isključiti mogućnost 
značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i da se 
smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata. 
 
SANITARNO-TEHNIČKI UVJETI 
 
Projektom se predviđa ugradnja cjevovoda od PEHD PE100 vodovodnih cijevi prema 
odrednicama DIN 8074 i DIN 8075 za tlak NP10 u kvaliteti ISO 9001-9002 koje zadovoljavaju 
odredbe Zakona o preddmetima opće uporabe (NN 39/2013, 4/2014, 114/2018) i Zakona o 
materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/2013, 41/2014, 
114/2018). 
 
Projektom se predviđa da se nakon prijema obavezno kompletna mreža dezinficira, ispere, te 
da se izvrši ispitivanje mreže na zdravstvenu ispravnost prema Pravilniku o zdravstvenoj 
ispravnosti vode za piće ( NN 47/08) i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta i 
materijala koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).  
 
Uzimanje uzorka može obavljati samo ovlaštena stručna osoba (ovlašteni laboratorij) sukladno 
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 
125/13, 141/2013, 128/2015). Nakon toga mreža se može pustiti u redovan pogon. 
 

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA 
 
Ne propisuju se posebni uvjeti koji moraju biti ispunjen pri izvođenju radova, osim poštivanja 
tehniĉkih propisa i ostalih vaţećih zakona, normi i pravilnika, odnosno poštivanja uputa 
proizvođaĉa. 
 

OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I 
DRUGIH PROIZVODA 
 
U građevini se neće odvijati tehnološki proces tijekom kojeg može doći do stvaranja i 
ispuštanja opasnih tvari, pa stoga nema opasnosti od zagađenja zraka, vode i zemlje.  
 

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA 
PROJEKTIRANIO DIO GRAĐEVINE 
 
Planirana izgradnja je usklađena s UPU-om „JEZERA“ (Službeni glasnik 8/17), PPUG-om 
Virovitica (Službeni vjesnik Grada Virovitice broj 14/05., 12/14., 1/15. i 3/20.) 
 
 
 
 
 



EPF PROJEKT d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i 
energetsko certificiranje 
Antuna Mihanovića 3 
33000 Virovitica 

Investitor: VIRKOM D.O.O. 
T.D.  
34/21 Građevina: 

SPOJNI VODOOPSKRBNI 
CJEVOVOD SV. ĐURAĐ – 
VIROVITIČKI RIBNJACI 

Lokacija: VIROVITICA Datum: 
10.11.2021. Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.građ. 

Vrsta projekta: 
GLAVNI PROJEKT 
PROJEKT VODOVODA  Stranica: 61 

 
OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 
 
Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da 
tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, 
tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat ispuštanja opasnih tvari u 
podzemne i površinske vode ili tlo, kao i ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na 
drugi način negativno utječu na pitku vodu 

 

PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA I DRUGIH ELABORATA 
 
Nisu izvođeni istražni radovi. 
 

PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA 
 
Nema pokusnog rada. 
 

MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE PRIJE 
DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE GRAĐEVINE 
 
Građevina će se izvoditi u cijelosti. 
 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
 
Uz planirano preventivno održavanje zgrade, što znači da se radovi  održavanja ili zamjene 
provode u planiranim razdobljima neovisno o stanju elementa građevini se predviđa slijedeći 
vijek uporabe : 30 godina. 

PROJEKTANT: 
 

           KRISTIJAN FUJS, dipl.ing građ. 
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2. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIM I DRUGIH 

ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 

65/20) 
3. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
4. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 

 

DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA 
 
Kako se u ovoj fazi izrade projekta vodoopskrbe mreže ne može sa sigurnošću utvrditi kolika 
je maksimalna satna potrošnja vode s obzirom na uređenje pojedinih parcela unutar granica 
„UPU Jezera“ kao i na potrebu potrošnje na predmetnoj dionici, budući da se radi o 
poljoprivrednim površinama, predviđa se slijedeće: 
 
Sanitarna potrošnja: 
 
qmax. sat=2,00 l/s 
 
Za protupožarnu zaštitu mora se osigurati količina od: 
 
qpož=10,00 l/s. 
 
Ukupna maksimalna potrebna količina vode za vodoopskrbu svih planiranih prostornih 
sadržaja na području obuhvata i UPU-a u konačnoj fazi izgradnje iznosi: 
 
Quk=2,00+10,00=12,00 l/s 
 
Dimenzioniranje cjevovoda 
 
Pretpostavke: - maksimalna brzina u cjevovodu 1,5 m/s 
  - koeficijent viskoznosti za temperaturu vode T=10°    υ=1,31 x 10-6 m2/s 
 

===
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xx
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0,100m ...  pretpostavka DN100 

 

===
14,310,0

012,044
22 x
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1,52 m/s   ~ 1,5 m/s 

 
Hidraulički proračun je napravljen u programu EPANET 2. 
 
Tlak na mjestu priključka (postojeći PH u Mlinskoj ulici) izosi 4,5bara. 
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Prikaz stanja bez potrošnje 
Network Table - Nodes 
                         Elevation       Base Demand    Demand         Head             Pressure         
 Node ID                 m                LPS              LPS              m                m                
Junc 2    PH7              139.41           0                0.00             177.55           38.14            
Junc 3    PH5              130.80           0                0.00             177.55           46.75            
Junc 4    PH3              133.80           0                0.00             177.55           43.75            
Junc 5    NH1              140.70           0                0.00             177.55           36.85            
POSTOJEĆI PH          177.55           #N/A             0.00             177.55           0.00             
 
Network Table - Links 

Length        Diameter      Roughness        Flow Velocity         Unit     
Headloss    

 Link ID             m                mm                                LPS              m/s             m/km             
Pipe 1                 625              150              145              0.00             0.00             0.00             
Pipe 2                 475              150              145              0.00             0.00             0.00             
Pipe 3                 530              150              145              0.00             0.00             0.00             
Pipe 4                 650              150              145              0.00             0.00             0.00             
 
 
Protoka 12l/s na mjestu NH1 (Junc 5) 
                         Elevation        Base Demand     Demand        Head            Pressure         
 Node ID                 m                LPS              LPS              m                m                
Junc 2   PH7               139.41           0                0.00             175.66           36.25            
Junc 3   PH5               130.80           0                0.00             174.22           43.42            
Junc 4   PH3               133.80           0                0.00             172.62           38.82            
Junc 5   HN1              140.70           12               12.00            170.65           29.95            
POSTOJEĆI PH         177.55           #N/A             -12.00           177.55           0.00             
 
 
Network Table - Links 
                   Length         Diameter      Roughness      Flow             Velocity         Unit  

Headloss    
 Link ID       m              mm                                LPS              m/s              m/km             
Pipe 1         625           150              145              12.00            0.68             3.03             
Pipe 2         475           150              145              12.00            0.68             3.03             
Pipe 3         530           150              145              12.00            0.68             3.03             
Pipe 4        650            150              145              12.00            0.68             3.03             
 
 
Prema rezultatima izrađenog modela i provedenog hidrauličkog proračuna 
pretpostavljeni profil DN100 ne zadovoljava te se usvaja profil cjevovoda DN150 
 

PROJEKTANT 

 
KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.                
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
OPĆE NAPOMENE 
 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
- Građevni proizvod može se staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana 

njegova uporabljivost. 
- Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima 

određenim normom na koju upućuje tehnički propis, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim 
propisom, a što se dokazuje certifikatom sukladnosti građevnog proizvoda ili izjavom o 
sukladnosti. 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izvođač je dužan graditi u skladu 
s građevinskom dozvolom, potvrđenim glavnim projektom i pri tome: 
- radove izvoditi  tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu i lokacijski uvjeti 
- ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji 
- osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti 

ugrađene opreme po posebnom propisu 
- prilikom građenja povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje 

zadovoljavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanja poslova 
- osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti 

ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova 
građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete za 
koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve 
izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom, posebnim 
propisom ili projektom 

- propisno zbrinuti građevnski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 
- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 
 

Radovi na građevini moraju se izvoditi prema građevinskoj dozvoli i priloženim 
suglasnostima, izvedbenim projektima te upisima projektanata i nadzornog inženjera. 
Prije davanja ponude izvođač je dužan  proučiti troškovničke opise, te sve eventualne 
nejasnoće razjasniti s projektantom.  
Prije početka radova izvođač je dužan  detaljno proučiti projektnu dokumentaciju, sve 
nejasnoće razjasniti s projektantom, a o svim eventualnim primjedbama i uočenim 
nedostatcima obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. 
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili 
njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i 
nadzornog inženjera.  
Izvođač je obvezan registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta upisom u 
građevinski dnevnik, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog 
stanja građevine.  
Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-građevinskog projekta, te svih 
instalaterskih projekata u kojima je došlo do izmjene. 
Sav materijal koji će se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima. Za sve materijale 
treba pribaviti ateste i certifikate od proizvođača, te dokumente za izvedene elemente 
konstrukcija. Troškove ispitivanja snosi izvođač. Po donošenju materijala na gradilište na 
poziv izvođača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u 
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građevinskom dnevniku. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se kasnije ustanovi da ne 
odgovara, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s građevine i postaviti drugi koji 
odgovara propisima. U cijenu materijala uključeni su transportni troškovi bez obzira na vrstu 
prijevoznog sredstva uključivo utovar, istovar, potrebne prijenose, te skladištenje i čuvanje na 
gradilištu od oštećenja.   
Osim materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što se u tijeku rada i poslije 
pokaže kao nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, 
podu ili stropu, pa tek onda prijeći na rad. 
Tijekom izvedbe neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna mjerenja na 
konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.  
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji  transport na 
gradilištu (horizontalni i vertikalni prijenosi, utovari i istovari, pretovari i uskladištenja). 
Također se mora uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekata od 
štetnih utjecaja vrućine, hladnoće, kiše, snijega, vjetra i drugih atmosferskih nepogoda, te 
potrebnu njegu dijelova konstrukcije tijekom izgradnje. 
Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu određene stavke, odnosno rada 
vezanog uz tu stavku, osim onih koje su troškovnikom posebno navedene. Pod tim se 
podrazumijevaju skele za podupiranje konstrukcije, za pristup, radne skele i podovi, svi 
prilazni i pristupni mostovi, skele i ograde, te sve konstrukcije vezane uz pravila zaštite na 
radu. Kod zemljanih radova treba uključiti i platforme za prebacivanje ručnih iskopa kod većih 
dubina.   
Obračun radova obavlja se prema postojećim i važećim  normativima u građevinarstvu 
ukoliko nije u pojedinoj stavci drugačije navedeno. 
Izvođač mora cijenom obuhvatiti slijedeće radove koji se neće posebno platiti, kao 
troškovnička stavka niti kao naknadni rad i to: 
- sve troškove i režijske sate, osim one predviđene troškovnikom i ovjerene od nadzornog 

inženjera  
- sva ispitivanja materijala 
- uređivanje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ostataka 

građevinskog materijala, ambalaže, oplate i objekata gradilišta 
- pomoćne objekte i sl.  
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i  instalaterske radove do njihove 

ugradnje  
- skele koje se daju obrtnicima na besplatno korištenje 
- osiguranje objekta i radnika  
- sve radove vezane uz primjenu pravila zaštite na radu  
- garancijski rok i radove vezane uz održavanje 
- sve ostalo navedeno u općim uvjetima i općim uvjetima odgovarajuće grupe radova 
Prije početka radova izvođač mora predložiti organizaciju gradilišta koju treba odobriti 
nadzorni inženjer. Tijekom građenja kretanje strojeva i vozila na gradilištu treba svesti na 
minimlnu površinu a naročitu obratiti pažnju da se ne ugrožavaju sigurnost i normalo 
odvijanje prometa na okolnim cestama. Ispravnom organizacijom gradilišta i provođenjem 
mjera kontrole, potrebno je spriječiti svako onečišćenje okolnog tla.  
Po završetku radova izvođač treba izvesti čišćenje od šute, uklanjanje građe i alata te 
čišćenje od prašine, što izvođač mora uračunati u jediničnu cijenu jer se posebno neće 
obračunati.  
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Površine oko objekta koje je izvođač koristio za potrebe gradilišta moraju se prije predaje 
građevine dovesti u uredno stanje, počistiti od otpadaka, gradilišnih strojeva i građevina.  
Ostatke građevinskog otpada od raznih rušenja i uklanjanja te čišćenja građevine i gradilišta 
prilikom i nakon izvedbe izvođač treba odvesti na za to predviđena odlagališta. 
Po završetku radova izvođač je dužan izvršiti sva potrebna funkcionalna ispitivanja na 
ugrađenim instalacijama i konstrukciji te ispravnosti i kvaliteti istih 
Po završetku radova na građevini investitor je dužan izvršiti tehnički pregled i ishoditi 
uporabnu dozvolu 
 

PROJEKTANT: 

           KRISTIJAN FUJS, dipl.ing građ. 
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 

 
Radove treba izvesti točno prema projektu izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim 
toga, izvoditelj je obvezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor 
i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva 
izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati 
postojećim građevinskim propisima. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog 
materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti 
projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s 
nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvoditelj. 
 
A.  ZEMLJANI RADOVI 
 
Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim profilom, a 
širine rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bočne strane i dno rova mora 
biti pravilno odsječeno. Na mjestima revizionih okana predviđeno je proširenje građevinske 
jame za oplatu. 
Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m) može se vršiti bez razupiranja ako to čvrstoća 
zemljišta omogućuje. Na mjestu križanja sa postojećim instalacijama treba iskop vršiti ručno i 
paziti da se iste ne oštete. Sav iskopani materijal izbacuje se na jednu stranu rova i to min. 1 m 
od rova. Humus i materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog 
iskopanog materijala.Pješački prijelazi preko rova ili jame premošćuju se 
mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m ograđuju se sigurnosnim ogradama.  
Zaštitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaže materijalom bez kamena, gruda od 
zemlje i ostalih nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 cm iznad tjemena 
cijevi, uz pažljivo nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.  
Nakon dovršene izvedbe kanala, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost i 
dovršenja izvedbe revizionih okana, a po odobrenju nadzornog inženjera, vrši se zatrpavanje 
rova za kanal i proširenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se vrši kvalitetnim 
materijalom od iskopa ili zamjenskim šljunkovitim materijalom. Materijal se mora ugrađivati 
zbijanjem u slojevima do te mjere da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije. 
 
B.  TESARSKI RADOVI 

 
Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 
konstrukcije. Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u nacrtu za dijelove koji se betoniraju i 
to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i 
dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. 
Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije, a 
smije se skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 
Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a: 

- rezana jelova građa HRN D.C1.040 HRN D.C1.041 
- glatke ploče  HRN D.C5.026-70  
- šper-ploče  HRN D.O5.043 
- čavli   HRN M.B4.021 
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Oplata se obračunava po GN 601. 
Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o duljini iskopa rova, vrsti zemljišta, 
pritisku zemlje i propisane higijensko-tehničke zaštite platicama debljine 50 m položenim jedna 
iznad druge i poduprtim oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o opterećenju 
zemlje, ali ne većem od 1,5 m. Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima, a po potrebi i 
vezati skobama za vertikalne grede 
 
C. IZOLATERSKI RADOVI 
 
Sav materijal i način izvedbe izolacija mora zadovoljiti postojeće tehničke propise i HRN. 
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojećim propisima i 
standardima HRN-a :  
   - hladni premaz HRN U.M3.240 
   - vrući premaz HRN U.M3.224    HRN U.M3.224 
   - ljepenke  HRN U.M3.232    HRN U.M3.221    HRN U.M3.226 
   - bitumenizirana juta HRN A.3.026      HRN A.3.027 
 

E. PE-HD CJEVOVOD ZA VODOVOD 
  

Cjevovodi su predviđeni od PEHD cijevi prema odrednicama DIN 8074 i DIN 8075 u 
kvaliteti ISO 9001-9002 i fitinzi i armature prema DIN 35453, 3544. 

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane važećim 
standardom. 

 
Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete 
Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora 

povjeriti u drugoj laboratoriji. 
 
Metode ispitivanja 
Kvaliteta PEHD tlačnih cijevi  provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih 

daljim odredbama standarda a koje su izrađene iz prosječnog uzorka. 
  
Izjava o kakvoći, odnosno izvješće o ispitivanju 
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju koji 

sadržava slijedeće podatke: 
- tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 
- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere ) 
- datum proizvodnje 
- datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja 
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 
 
Osiguranje kvalitete osigurava se na slijedeći naćin: 
- definiranje zahtjeva kvalitete, propisivanje norme i kriterij prihvatljivosti 
- propisivanje postupka zavarivanja 
- propisivanje i izbor opreme za zavarivanje 
- osposobljavanje i atestiranje zavarivača-operatera 
- održvanje i baždarenje mjerne i ispitne opreme 
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UGRADNJA  
 

POSTUPAK SPAJANJA CIJEVI 
 
a)  zavarivanje cijevi 
 
Prije zavarivanja pripremiti opremu za zavarivanje i u slučaju loših vremenskih uvjeta 

pripremiti zaštite mjesta zavarivanja. 
Cijevi koje se zavaruju umetnutu u čeljusti stroja i podesiti površine da budu paralelne. 

Očistiti vanjsku u unutarnju površinu cijevi. Provjeriti posmak cijevi koji ne smije biti veći od 
10 % debljine cijevi. 

 
Prije zavarivanja potrebno je kontrolirati temperaturu grijače ploče i podesiti parametre 

zavarivanja. 
Nakon završenih priprema ulaže se grijača ploča u šasiju stroja za zavarivanje i 

primjenjuje potreban pritisak za zavarivanje. 
Ploča se vadi razmicanjem čeljusti i cijevi se međusobno pritišću do željenog pritiska. 

Pritisak se održava dok se spoj prirodno ne ohladi. Nakon isteka vremena hlađenja čeljusti 
se otvaraju i cijev se oslobađa. Spoj se vizuelno pregledava. 

 
b) Elektrofuzijske spojnice 
 
Elektrofuzijska spojnica je tipski komad sa ugrađenim grijačim elementom koji, nakon što 

se priključi na automatski uređaj za zavarivanje, apsorbira toplinu potrebnu za zavarivanje. 
Pritisak varenja ostvaruje se preko spojnice, koja se pod temperaturom steže. Tijekom 

varenja se vanjski i središnji dijelovi spojnice ne tope, kako bi se izbjeglo da omekšavanje  
materijala ne izazove skupljanje cijevi. stezanje je jednoliko rasodijeljeno po cijelom varu. 
 

POLAGANJE CIJEVI U ROV 
 
Dno rova u koji se polaže cijev mora biti ravno bez kamenja širine min 60cm. Temeljni 

sloj pjeska na koji se polaže cijev je visine 10 cm. Zatrpavanje cijevi se vrši nasipavanjem 
pijeska u slojevima do 10cm uz pažljivo ručno nabijanje do visine cijevi. Zaštitni sloj izvodi se 
iz pijeska u slojevima do 10 cm uz ručno nabijanje do visine 30cm od vrha cijevi. 

Za završno zatrpavanje rova koristi se materijal od iskopa bez krupnijeg kamenja. Na 
visini od 40-50cm od vrha cijevi može sematerijal nabijati mehaničkim strojevima ( vibrator, 
vibracijski valjak). 
 
 

TLAČNA PROBA, ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA 
 

Tlačnu probu treba provesti prema tehničkim propisima ( DIN  4279), propisima 
proizvođaća za pojedine vrste cijevi i priloženim uputama, a izvodi se na pritisak 1,5 puta 
veći od radnog pritiska u cjevovodu u trajanju od 12 sati. 

 
Prilikom provođenja tlačne probe ispitne dionice potrebno je izvesti propisno usidrenje.  
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U slučaju da tlačna proba ne zadovolji, tj ako instalacija negdje propušta, izvođač je 

dužan o svom trošku obaviti popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati.  
Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje svi zahtjevi. 

 
Nakon završetka veće dionice cjevovoda koju čine više ispitnih sektora, treba obaviti 

skupnu tlačnu probu da bi se ispitali spojevi između pojedinih sektora. 
 
Tlačna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvođača i investitora, a o provedenoj 

tlačnoj probi se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspješno provedene 
tlačne probe može se pristupiti zatrpavanju cjevovoda. 

 
Za ugrađene materijale, montažne radove i obavljena ispitivanja, izvođač je dužan 

investitoru predati ateste izvješća sa rezultatima ispitivanja, vrsti. opsegu i mjestu ispitivanja. 
 
Nakon obavljene tlačne probe treba obaviti ispiranje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda. 

Za ispiranje se smije upotrijebiti samo kvalitetna voda za piće. Za ispiranje taloga u 
cjevovodu potrebno je postići najmanju brzinu vode od 1,5 m/s. Najmanja količina vode za 
ispiranje mora biti dva puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. 

    PROJEKTANT: 

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.                 
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5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE 
GRAĐEVNIM OTPADOM 

 
U skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom (NN38/2008) gospodarenje 
građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno 
skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. 
 
Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to 
predviđene. 
 
Investitor / izvođač radova dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno 
skladištenje građevnog otpada, te odvoz istog povjeriti ovlaštenoj osobi koja obavlja 
djelatnost gospodarenja građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima na stacionarnim 
uređajima za oporabu, odnosno na gradilištu gdje nastaje građevni otpad. 
 
Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo 
uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim 
propisom. 
 

    PROJEKTANT: 

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.                 
 
 

6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE 
OPASNIM OTPADOM 

 
Pri izgradnji predmetne građevine neće se pojaviti opasni otpadni građevinski materijal. 
 
 
 

    PROJEKTANT: 

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.                 
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7. PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Zaštita od požara obuhvaća skup svih mjera i radnji tehničke, upravne, normativne i 
organizacijske naravi.  

 
MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA 
 
Radnike na gradilištu treba upoznati sa opasnostima nastanka požara i načinom gašenja 
požara ručnim prijenosnim aparatima i ostalim raspoloživim sredstvima za gašenje požara. 
Za početno gašenje požara na gradilištu potrebno je osigurati odgovarajući broj prijenosnih 
aparata za gašenje požara. Tijekom izvođenja radova na objektu potrebno je provesti sve 
potrebne mjere zaštite pri korištenju i skladištenju lako zapaljivih materijala koje se mogu 
pojaviti na gradilištu. Skladištenje lako zapaljivih materijala provesti u skladu sa važečim 
propisima. Sva radna mjesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivog 
materijala, a zavarivanje i slične postupke obavljati pod nadzorom osoba obučenih za tu 
svrhu. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Provjeru provedbe 
ovih zaštitnih mjera provodi rukovotitelj gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo 
grada/općine.  
 
 
MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 
 
U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži (NN 08/06) projektiranu vodoopskrbnu mrežu 
čine i vanjski i podzemni hidranti. Predmetna vodoopskrbna mreža je projektirana tako da 
ima siguran izvor vode da omogući opskrbu protočnom količinom vode od minimalno 10l/s, 
uz tlak na hidrantu koji nije manji od 2,5bara u trajanju od najmanje 120 minuta. 

Za potrebe protupožarne zaštite predviđa se ugradnja deset (10) podzemnih hidranata ø100 
i jedan (1) nadzemni hidrant ø100 na međusobnoj udaljnosti od max 300m. 

U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa. 
Kod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara ne smije doći do propuštanja vode kod 
ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa. 

Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske hidrantske 
mreže za gašenje požara biti će veći od 0,25 MPa, kod potrebne protoka vode. 
 

    PROJEKTANT: 

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.                 
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8. PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 
 
PRIMJENJENI PROPISI 

 
1. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) 
2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
3. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
4. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13) 
5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
6. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN broj 29/13) 
7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13) 
8. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 
9. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13) 
10. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
11. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 
12. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br.46/08) 
13. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN broj 145/04) 
14. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN br. 

155/08) 
15. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN br. 

155/08) 
16. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 

br. 155/08) 
17. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim 

graničnim vrijednostima (NN br. 13/09) 
18. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13) 
19. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94) 
20. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN, br.: 5/10.) 
21. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) 
22. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.: 

87/08. i 33/10.) 
23. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

(NN br. 114/02, 131/02 i 126/03) 
24. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN broj 5/84) 
25. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 47/02) 
26. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br 39/06) 
27. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju radnika pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 
28. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih 

mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene 
požarom (NN broj 61/94) 

29. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br.100/99) 
30. Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz 

zgrada i objekata (NFPA broj 101-1967) 
31. Razine osvijetljenosti prema normi EN HRN 12464 

http://cadial.hidra.hr/search.php?action=search&lang=hr&query=%E2%80%A2%09Pravilniku+o+izboru+vatrogasnih+aparata&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=all&resultlimitnum=10
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32. TRVB 100 i 126 – Austrijske tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara 
33. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 08/06) 
34. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99) 
35. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N., br. 88/12) 
36. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 5/10) 
37. Pravilnik za električne instalacije u zgradama (Sl. List br. 68/88) 
38. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05) 
39. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05) 
40. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu 

(NN 91/15) 
41. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima 

(NN 91/15) 
42. Pravilnik o sigurnosti I zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno 

rodla I radnice koja doji (NN 91/15) 
43. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15) 
44. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15) 
45. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim 

graničnim vrijednostima (NN br. 13/09) 
46. Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštiti zdravlja na radu (NN br. 85/06) 

Zaštita na radu se provodi sa ciljem osiguranja sigurnih uvjeta rada svim osobama bez 
opasnosti za život i zdravlje. Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja 
radnog procesa u cilju provedbi propisanih i priznatih pravila zaštite na radu. 
Za vrijeme građenja projektirane građevine, potrebno je provesti sve propisane i važećom 
zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

➢ organizaciju i uređenje samog gradilišta 
➢ organizaciju skladišnog prostora 
➢ organizaciju i lokaciju građevine namijenjene boravku ljudi 
➢ organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 
➢ organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede djelatnika na radu i slično 
➢ ispravnost sredstava za rad, kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema 
➢ ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava djelatnika (primjerice: 

zaštitna kaciga, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na 
visinama i slično) 

➢ sanacija okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izgradnje 
Tijekom izgradnje projektirane građevine, odnosno održavanja predmetnih instalacija, nužno 
je poštovati slijedeća pravila zaštite na radu: 

➢ djelatnik mora biti zdrav, opremljen osobnim zaštitnim sredstvima i ispravnim alatom, 
➢ djelatnik mora biti kvalificiran za odgovarajuću vrstu posla, te upoznat sa pravilima 

zaštite na radu, 
➢ kontrolu i popravke na predmetnim instalacijama smije obavljati isključivo djelatnik 

kojeg ovlasti korisnik građevine. 
➢ osobe koje rade na montaži i održavanju predmetnih instalacija ne smiju biti pod 

utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava koja umanjuju radnu sposobnost 
 

PROJEKTANT: 

           KRISTIJAN FUJS, dipl.ing građ. 
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9. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG 
DOPRINOSA 

 
 
Temeljem i u skladu odredbe članka 2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine 
građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19) i analiza površina građevine 
za obračun vodnog i komunalnog doprinosa je sljedeća: 
 
 
Dužina vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 2.280,00m – tlocrtna projekcija 
 
 

PROJEKTANT: 

           KRISTIJAN FUJS, dipl.ing građ. 
 
 
 

10. ISKAZ PROCIJENJENH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
 
Troškovi izvođenja radova iznose 
 
 
 
 
    1.700.000,00 HRK 
 
 
 

PROJEKTANT: 

           KRISTIJAN FUJS, dipl.ing građ. 
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11. GRAFIČKI PRIKAZ  
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